MOLOK MÉLYGYŰJTÉSŰ TARTÁLY TESZTELÉSE TŰZ ESETÉRE

Dátum: 2001. November 12.

Tárgya:

A teszt célja annak megállapítása, hogy a mélygyűjtésű hulladékgyűjtő tartályokba helyezett papír illetve általános háztartási hulladék lángra kap-e, és a tűz továbbterjed-e.

Teszt kivitelezésének módja:

A teszt során égő cigarettát illetve propánégőt használtak a tűz előidézésére. A hőmérsékletváltozásokat digitális hőmérővel állapították meg. A hőmérők szenzorait a kisebb tartályoknál két különböző szintre helyezték, a nagyobb tartályoknál pedig a fedél szájához. Az események bekövetkezési sorrendjét stopperóra használatával rögzítették.

Előkészületek:

Két mélygyűjtésű tartályt (1.3 m3 és 3 m3 ) állítottak fel az előírásoknak megfelelően. A kisebb tartályt papír hulladékkal, a nagyobbat háztartási szeméttel töltötték fel.

Időjárási viszonyok:
Levegő hőmérséklet: 1 (C





Légnyomás: 980 hPa





Relatív nedvességtartalom: 84 %





Szélirány: 270( (NY)





Szélsebesség: 4 m/s
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1. TESZT
Teszt leírása

Az 1. teszt során az 1.3 m3 –es mélygyűjtésű tartályt használták. A teszt végrehajtásához a tartályt ép és száraz újságpapírral illetve hirdetési újságokkal töltötték meg. Egy égő cigarettát dobtak a tartály nyitott (és nem zárható) nyílásán keresztül a papírra. A hőmérő két szenzora a papír magasságában és a bedobónyílásnál lett elhelyezve.

A teszt célja az volt, hogy megállapítsák, az égő cigaretta meggyújthatja-e a tömör papírt és hogy a tűz továbbterjed-e.

Teszt eredménye

Az égő cigaretta nem gyújtotta meg a papírt a tartályban. A papír felszínén mért hőmérséklet 3.1 (C-al emelkedett 8 perc alatt, ezután elkezdett csökkenni. Ezt a csekély hőmérsékletnövekedést a cigaretta égése okozta.

2. TESZT
Teszt leírása

A 2. teszt során az 1.3 m3 –es mélygyűjtésű tartályt használták. A teszt végrehajtása az 1. teszttel azonosan történt, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a tartályba helyezett ép papír apró darabokra tépett papírral lett lefedve.

A teszt célja az volt, hogy megállapítsák, az égő cigaretta meggyújthatja-e a tépett papírt, és hogy a tűz továbbterjed-e.

Teszt eredménye

Az égő cigaretta parázsló tüzet okozott a tartályban. A papírtömeg felszínén nem volt jelentős hőmérsékletemelkedés. A parázs 3 perccel kialakulása után elhamvadt. Ezúttal a cigaretta is elégett.

3. TESZT

Teszt leírása

Az 3. teszt során az 1.3 m3 –es mélygyűjtésű tartályt használták. A teszt végrehajtásához a tartályt ép és száraz újságpapírral illetve hirdetési újságokkal töltötték meg olyan módon, hogy a felső réteget apró darabokra tépett papír alkotta. A tűz előidézésére propánégőt használtak.

A tartály rendelkezett lecsukható fedéllel, amit a papír lángra kapása után lezártak.

A hőérzékelők a papírhulladék felső szélénél, illetve a bedobónyílásnál lettek elhelyezve.

A teszt célja az volt, hogy megfigyeljék mi történik akkor, ha a tartály fedelét rácsukják az égő tűzre, valamint akkor, ha a fedelet újra kinyitják, miközben a tartályban még ég a tűz.

Továbbá megfigyelésre került az is, hogy a hulladéktároló mennyi ideig áll ellen, ha a kialakult tüzet lecsukott fedél alatt hagyjuk égni, és hogy a tűz ilyen esetben kialszik-e magától.

Teszt eredménye

A propánégő lángra lobbantotta a tartályban elhelyezett papírt. 20 perccel a tűz kialakulása után a bedobónyílásnál mért hőmérséklet 144.1 (C, a papír felszínén mért pedig 79.8 (C volt; ekkor a fedél elkezdett olvadni.

20 perccel a tűz kialakulása után kinyitották a tartály fedelét, ezzel oxigént engedve a belsejébe. Ennek hatására a hőmérséklet erősen megemelkedett: 28 perccel a tűz kialakulása után a papír felszínénél 463,3 (C, a fedélnél 141,5 (C hőmérsékletet mértek.

3 órával azután, hogy a tűz kialakult, egy 20x20 cm-es lyuk keletkezett a tartály szél ellen nem védett oldalán. Ezután már az egész tartály elkezdett égni, és az egész szerkezet és a tartalma teljesen kiégett.

4. TESZT

Teszt leírása

Az 4. teszt során a 3 m3 –es mélygyűjtésű tartályt használták, amit általános háztartási hulladékkal töltöttek meg. A tartály felső részébe műanyag zsákokba csomagolt hulladékot helyeztek. A hulladék felső szintje a tartály tetejétől 70 cm-es magasságig ért. A hulladékot propánégő segítségével gyújtották meg. Egy hőérzékelő lett elhelyezve a nyílás szájánál.

A tartály fedelét nyitott állapotban kiékelték amint a tűz lángra kapott.

A teszt célja az volt, hogy megállapítsák, milyen hatásokat eredményez, ha a fedél mindvégig nyitva marad.

Teszt eredménye

A propánégő lángra lobbantotta a tartályban levő hulladékot. A hőmérséklet gyorsan emelkedett: 90 másodperccel a tűz kialakulása után elérte a 347 (C-ot.

4 perccel a tűz kialakulása után a kiemelő zsák elolvadt, majd 10 perccel a lángrakapás után a fedél olyannyira elolvadt, hogy magától becsukódott.

A fedelet újra kinyitották, majd 35 perccel az óra indítása után a tűz lyukat égetett a tartály gallérjánál. 6 perccel később az egész szerkezet összeesett, és a tartály elkezdett teljesen kiégni. Ekkor a fedél szájánál 730 (C-ot mértek.

50 perccel a tűz kialakulása után a tartály teljesen kiégett.

ÖSSZEGZÉS

A tartályba dobott égő cigaretta egyik kivitelezett tesztben sem gyújtotta meg a papírhulladékot.

A tartályban elhelyezett papírhulladék és háztartási szemét a propán égő lángjától meggyulladt, és tovább égett. Mindkét tartályban a tűz olyan lassan terjedt, hogy nem jutott ki a tartályon kívülre 6 percen belül, amely idő alatt a tűzoltók átlagosan kiérkeznek a helyszínre.
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